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KHÍ CỤ ĐIỆN 
 

Câu 1: Lực điện động là: 

A. Lực cơ học sinh ra khi vật dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường. 

B. Lực cơ học sinh ra khi vật dẫn mang dòng điện đặt trong điện trường.  

C. Lực cơ học sinh ra khi vật dẫn mang dòng điện. 

D. Lực cơ học sinh ra khi vật dẫn không mang dòng điện đặt trong từ trường. 

Câu 2: Vật liệu cách điện ở cấp nào có nhiệt độ cho phép là 130
0
C ? 

A. Cấp B 

B. Cấp A 

C. Cấp E 

D. Cấp F 

Câu 3: Hồ quang điện xảy ra khi:  

A. Đóng mạch hay cắt mạch điện của các khí cụ điện 

B. Cắt mạch điện của các khí cụ điện 

C. Đóng mạch của các khí cụ điện
 

D. Tháo lắp các khí cụ điện 

Câu 4: Cầu dao là khí cụ điện dùng để: 

A. Đóng ngắt mạch điện bằng tay. 

B. Đóng mạch điện tự động. 

C. Ngắt mạch điện bằng tay. 

D. Đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tự động. 

Câu 5: Điều kiện lựa chọn cầu dao: 

A. Iñmcd > Ipt 

B. Iñmcd = Ipt 

C. Iñmcd < Ipt 

D. Uñmcd > 1,5Ipt 

Câu 6: Công tắc là: 

A. Khí cụ điện đóng cắt mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng cắt mạch điện có công 

suất bé 

B. Khí cụ điện đóng cắt mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng cắt mạch điện có công 

suất lớn 

C. Khí cụ điện đóng mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng mạch điện có công suất bé 
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D. Khí cụ điện bảo vệ mạch điện, dùng trong mạch điện có công suất bé 

Câu 7: Công hành trình là công tắc: 

A. Dùng để đóng cắt ở mạch điện điều khiển trong truyền động tự động hóa nhằm tự động 

điều khiển hành trình làm việc 

B. Dùng làm cầu dao tổng cho máy công cụ, dùng để đóng mở trực tiếp động cơ công suất 

nhỏ hoặc dùng để đổi nối, khống chế các mạch điều khiển và tín hiệu 

C. Đóng, ngắt nhờ ngoại lực (có thể bằng tay hoặc điều khiển qua một cơ cấu nào đó). Duøng 

ñeå ñoùng, ngaét, chuyeån ñoåi maïch ñieän caùc cuoän daây cuûa coâng taéc tô, khôûi ñoäng töø, rôle, 

chuyeån ñoåi caùc maïch ñieän ôû caùc duïng cuï ño löôøng 

D. Dùng để bảo vệ các mạch điều khiển và tín hiệu, maïch ñieän caùc cuoän daây cuûa coâng taéc 

tô, khôûi ñoäng töø, rôle 

Câu 8: Công tắc thường dùng trong các máy cắt gọt kim loại: 

A. Công tắc hành trình 

B. Công tắc hộp 

C. Công tắc vạn năng 

D. Công tắc xoay 

Câu 9: Nút nhấn là: 

A. Một khí cụ điện dùng để đóng ngắt từ xa các thiết bị điện từ khác nhau. 

B. Một khí cụ điện dùng để đóng ngắt từ xa. 

C. Một khí cụ điện dùng để đóng ngắt các thiết bị điện từ khác nhau. 

D. Một khí cụ điện dùng đóng ngắt và bảo vệ từ xa. 

Câu 10: Nhiệm vụ của dao cách ly? 

A. Đóng và cắt mạch điện khi không có dòng điện 

B. Đóng và cắt mạch điện khi có dòng điện  

C. Đóng và cắt mạch điện khi có phụ tải 

D. Đóng và cắt mạch điện tự động khi có sự cố ngắn mạch 

Câu 11:  Điều kiện lựa chọn dao cách ly: 

A. UñmDCL ≥ Uñmn 

B. UñmDCL = Uñmn 

C. UñmDCL > 1,5 Uñmn 

D. UñmDCL < 1,5Uñmn 

Câu 12:  Điều kiện lựa chọn dao cách ly: 

A. IñmDCL ≥ Icp 

B. IñmDCL = Icp 

C. IñmDCL > Ipt 

D. UñmDCL > 1,5Ipt 

Câu 13: Máy cắt điện dùng để: 

A. Đóng và cắt mạch điện có dòng điện phụ tải hoặc dòng điện ngắn mạch 

B. Đóng và cắt mạch điện không có dòng điện phụ tải hoặc dòng điện ngắn mạch 

C. Đóng và cắt mạch điện có dòng điện ngắn mạch 

D. Đóng và cắt mạch điện có dòng điện quá tải 
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Câu 14: Áp tô mát (CB) là: 

A. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện và tự động cắt mạch điện khi có sự cố ngắn mạch, quá 

tải và sụt áp 

B. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện khi không tải  

C. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện và tự động cắt mạch điện khi có sự cố ngắn mạch 

D. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện và tự động cắt mạch điện khi có sự cố quá nhiệt 

Câu 15: Chế độ làm việc định mức của áp tô mát là: 

A. Chế độ làm việc dài hạn 

B. Chế độ sự cố 

C. Chế độ làm việc ngắn hạn  

D. Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại 

Câu 16: Điều kiện lựa chọn áp tô mát đối với một thiết bị điện và phụ tải ổn định: 

A. IđmCB  >  Ipt 

B. IđmCB  >  (1,25 ÷ 1,5)Ipt 

C. IđmCB  >  (1,25 ÷ 1,5)Kđt.Ipt 

D. IđmCB  =  Ipt 

Câu 17: Phân loại theo ngã, công tắc vạn năng có các dạng:  

A. 1 ngã, 2 ngã, 3 ngã 

B. 1 ngã, 2 ngã 

C. 1 ngã, 3 ngã  

D. 1 ngã, 2 ngã, 3 ngã, 4 ngã 

Câu 18: Phân loại theo số cực, dao cách ly có các dạng: 

A. 1 cực, 3 cực 

B. 1 cực, 2 cực 

C. 1 cực, 2 cực, 3 cực 

D. 1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực 

Câu 19: Ứng dụng của nam châm điện: 

A. Là bộ phận quan trọng trong khí cụ điện dùng để biến đổi điện năng thành cơ năng 

B. Là bộ phận quan trọng trong khí cụ điện dùng để biến đổi điện năng thành điện năng 

C. Là bộ phận quan trọng trong khí cụ điện dùng để biến đổi cơ năng thành điện năng 

D. Là bộ phận quan trọng trong khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị 

Câu 20:  Ứng dụng của rơ le điện từ là: 

A. Dùng trong mạch bảo vệ, điều khiển tự động hoặc từ xa 

B. Dùng trong mạch động lực, điều khiển tự động  

C. Dùng trong mạch động lực hoặc điều khiển mạch tự động hoặc từ xa 

D. Dùng trong mạch khởi động động cơ 

Câu 21: Rơ le dòng điện là: 

A. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch 

B. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá áp, sụt áp  

C. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải 

D. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải, quá áp 
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Câu 22: Rơ le điện áp là: 

A. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá áp, sụt áp  

B. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch 

C. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải 

D. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải, quá áp 

Câu 23: Rơ le nhiệt là: 

A. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải 

B. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch 

C. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá áp, sụt áp  

D. Một thiết bị điện dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố quá tải, quá áp 

Câu 24: Rơ le thường sử dụng trong đo lường là: 

A. Rơ le điện áp 

B. Rơ le nhiệt 

C. Rơ le điện năng 

D. Rơ le trung gian 

Câu 25: Nhiệt lượng phát ra trong phần tử đốt nóng của rơ le nhiệt được tính theo biểu thức: 

A. Q = R.I
2
.t 

B. Q = R.I
2
 

C. Q = R.I.t 

D. Q = I
2
.t 

Câu 26: Đặc tính cơ bản của rơ le nhiệt là: 

A. Đặc tính dòng điện – thời gian (A – S) 

B. Đặc tính điện áp – thời gian (V – S) 

C. Đặc tính điện áp – dòng điện (V – A) 

D. Đặc tính công suất – thời gian (P – S) 

Câu 27: Cầu chì là: 

A. Một khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị tránh sự cố ngắn mạch. 

B. Một khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị, lưới điện tránh sự cố cao áp 

C. Một khí cụ điện dùng để  đóng cắt và bảo vệ thiết bị tránh sự cố quá tải 

D. Một khí cụ điện dùng để  đóng cắt và bảo vệ thiết bị tránh sự cố cao áp 

Câu 28: Cầu chì là khí cụ điện bảo vệ sự cố: 

A. Ngắn mạch 

B. Quá áp 

C. Quá tải 

D. Sụt áp 

Câu 29: Dòng điện định mức của cầu chì là: 

A. Dòng điện lớn nhất mà cầu chì có thể làm việc lâu dài. 

B. Dòng điện dẫn đến sự phá hủy cầu chì. 

C. Dòng điện nhỏ nhất làm chảy dây chảy. 

D. Dòng điện cắt của cầu chì 
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Câu 30: Thiết bị ELCB là: 

A. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện và tự động cắt mạch điện khi có sự cố ngắn mạch, quá 

tải, sụt áp và hiện tượng rò điện 

B. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện khi không tải và khuếch đại nguồn điện 

C. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện và tự động cắt mạch điện khi có sự cố ngắn mạch 

D. Khí cụ dùng để đóng cắt mạch điện và tự động cắt mạch điện khi có sự cố quá nhiệt 

Câu 31: Máy biến điện áp có nhiệm vụ: 

A. Biến điện áp từ trị số cao xuống trị số thấp phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự động 

hóa 

B. Biến điện áp từ trị số thấp lên trị số cao phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự động hóa 

C. Biến dòng điện từ trị số cao xuống trị số thấp phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự 

động hóa 

D. Biến dòng điện từ trị số thấp lên trị số cao phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự động 

hóa 

Câu 32: Máy biến dòng điện có nhiệm vụ: 

A. Biến dòng điện từ trị số cao xuống trị số thấp phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự 

động hóa 

B. Biến điện áp từ trị số cao xuống trị số thấp phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự động 

hóa 

C. Biến điện áp từ trị số thấp lên trị số cao phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự động hóa 

D. Biến dòng điện từ trị số thấp lên trị số cao phục vụ cho đo lường, bảo vệ rơ le và tự động 

hóa 

Câu 33: Theo dòng điện, rơ le được chia thành các dạng: 

A. Rơ le dòng điện một chiều, rơ le dòng điện xoay chiều 

B. Rơ le dòng điện một chiều, rơ le dòng điện xoay chiều, rơ le dòng điện cực đại 

C. Rơ le cực đại, rơ le cực tiểu 

D. Rơ le điện từ, rơ le điện động 

Câu 34: Phân loại theo tác động, rơ le dòng điện có các dạng: 

A. Rơ le dòng điện trực tiếp, rơ le dòng điện gián tiếp 

B. Rơ le dòng điện trực tiếp, rơ le dòng điện gián tiếp, rơ le dòng điện nửa trực tiếp nửa gián 

tiếp 

C. Rơ le dòng điện một chiều, rơ le dòng điện xoay chiều 

D. Rơ le dòng điện cực đại, rơ le dòng điện cực tiểu 

Câu 35: Thiết bị chống rò có các dạng: 

A. ELCB và RCD 

B. ELCB và RCB  

C. EFCB và RCD 

D. ELCB và RCB 

Câu 36: Công tắc tơ là khí cụ điện dùng để:  
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A. Đóng cắt mạch điện từ xa, thao tác bằng tay hoặc tự động 

B. Đóng cắt mạch điện từ xa và bảo vệ quá tải 

C. Đóng cắt mạch điện từ xa và bảo vệ ngắn mạch 

D. Đóng mạch điện từ xa, tự động đóng mạch thông qua mạch điều khiển 

Câu 37: Dòng điện định mức của công tắc tơ là:  

A. Dòng điện định mức đi qua tiếp điểm chính 

B. Dòng điện định mức đi qua tiếp điểm phụ 

C. Dòng điện định mức đi qua cuộn dây hút 

D. Dòng điện định mức đi qua tiếp điểm chính và cuộn dây hút 

Câu 38: Khởi động từ kép thường dùng trong mạch điện:  

A. Đảo chiều quay động cơ 

B. Khởi động động cơ qua 1 cấp điện trở 

C. Khởi động động cơ qua 2 cấp điện trở 

D. Hãm động cơ 

Câu 39: Khởi động từ đơn là khởi động từ gồm:  

A. 1 công tắc tơ và 1 rơ le nhiệt 

B. 1 công tắc tơ và 1 áp tô mát 

C. 1 áp tô mát và 1 rơ le nhiệt 

D. 1 công tắc tơ và 1 điện trở 

Câu 40: Theo yêu cầu điều khiển, nút nhấn có các dạng: 

A. 1 nút nhấn, 2 nút nhấn, 3 nút nhấn 

B. 1 nút nhấn, 3 nút nhấn 

C. 1 nút nhấn, 2 nút nhấn 

D. 1 nút nhấn, 2 nút nhấn, 3 nút nhấn, 4 nút nhấn 

 

 

MÁY ĐIỆN 
 

Câu 41: Maùy bieán aùp laø moät thieát bò ñieän töø duøng ñeå: 

A.  Bieán ñoåi naêng löôïng trong heä löôùi ñieän xoay chieàu vaø moät chieàu 

B.  Bieán ñoåi ñieän naêng xoay chieàu coù taàn soá khoâng ñoåi nhöng ñieän aùp thay ñoåi 

C.  Bieán ñoåi ñieän xoay chieàu ra xoay chieàu coù taàn soá thay ñoâæ 

D.  Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng 

C©u 42:  Điều kiện vận hành song song các máy biến áp? 

A.  Cùng công suất, cùng tổ nối dây, cùng tỉ số biến đổi, cùng điện áp ngắn mạch. 

B.  Cùng tổ nối dây, cùng tỉ số biến đổi, cùng điện áp ngắn mạch. 

C.  Cùng điện áp sơ cấp, thứ cấp, cùng công suất. 

D. Cùng điện áp sơ cấp, thứ cấp, cùng công suất, cùng tổ nối dây, cùng tỉ số biến đổi, cùng 

điện áp ngắn mạch. 

Câu 43:  Gọi K là tỉ số máy biến áp giảm áp, ta có giá trị của K: 

A.  K > 1 

B.  K = 0 

C.  K < 1 

D.  K < 0 
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Câu 44:  Kyù hieäu toå noái daây Y/Y -6 cuûa toå maùy bieán aùp 3 pha thì coù goùc leäch pha giöõa 

ñieän aùp daây sô caáp vaø thöù caáp seõ laø? 

A.  90
0
 

B.  270
0 

C.  180
0 

D.  240
0
 

C©u 45: Từ thí nghiệm không tải máy biến áp, có thể xác định được các tham số nào của máy 

biến áp? 

A. 
0 1 mz Z Z  ; 0 1 mr r r  ; 0 1 mx x x  . 

B. z1, r1, x1. 

C. zm, rm, xm. 

D. 2z , 2r , 2x  

C©u 46: Từ thí nghiệm ngắn mạch để xác định các tham số của máy biến áp, có thể xác định 

được các tham số nào của máy biến áp? 

A. 
1 2nz Z Z   ; 1 2nr r r  ; 1 2nx x x   

B. 
0 1 mz Z Z  ; 0 1 mr r r  ; 0 1 mx x x  . 

C. z1, r1, x1. 

D. 2z , 2r , 2x  

Câu 47: Maùy bieán aùp ñöôïc duøng trong löôùi ñieän : 

A. Löôùi ñieän moät chieàu. 

B. Löôùi ñieän xoay chieàu. 

C. Löôùi ñieän moät chieàu laãn xoay chieàu. 

D. Löôùi ñieän moät chieàu taàn soá cao. 

Câu 48:  Cho coâng suaát  bieåu kieán ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp moät pha laø 1500 VA. Tính 

doøng ñieän ñònh möùc sô caáp, neáu bieát ñieän aùp löôùi ñieän  laø 200 V ? 

A.  3,25 

B.  7,5 

C.  15 

D.  30 

C©u 49: Một cách gần đúng, các tham số xác định được trong thí nghiệm không tải có thể 

xem là: 

A. Các tham số của dây quấn sơ cấp. 

B. Các tham số của dây quấn thứ cấp. 

C. Các tham số của mạch từ hoá. 

D. Các tham số của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. 

C©u 50: Trong thí nghiệm không tải  để xác định các tham số của máy biến áp, trị số điện áp 

đặt vào sơ cấp: 

A. Tăng dần từ không đến định mức. 

B. Giảm dần từ định mức về không. 

C. Bằng trị số điện áp định mức. 

D. Tăng dần từ không đến trị số lớn hơn định mức, nhưng trong phạm vi cho phép của máy 

biến áp. 

C©u 51: Độ thay đổi điện áp của máy biến áp phụ thuộc vào : 

A. Độ lớn của tải, tính chất của tải, các thành phần của điện áp ngắn mạch máy biến áp. 

B. Độ lớn của tải, tính chất của tải,  điện áp ngắn mạch toàn phần của máy biến áp. 
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C. Độ lớn của tải, tính chất của tải, các thành phần của điện áp ngắn mạch máy biến áp, điện 

áp đặt vào sơ cấp máy biến áp. 

D. Độ lớn của tải và tính chất của tải.  

Caâu 52: Maùy bieán aùp ba pha noái Sao/Tam giaùc coù U1ñm = 35 kV, U2ñm = 400 V 

Tæ soá bieán aùp k ? 

A. k = 35/0,4 

B. k = 35/4 

C. k =  0,4/35 

D. k =  4/35 

Câu 53: Khi xaùc ñònh coâng suaát khi thöïc hieän thí nghieäm khoâng taûi cuûa maùy bieán aùp, ngöôøi 

ta coù theå xaùc ñònh gaàn ñuùng : 

A. Toån hao coâng suaát toaøn boä maùy bieán aùp 

B. Toån hao coâng suaát treân loõi theùp cuûa maùy bieán aùp 

C. Toån hao coâng suaát treân daây quaán sô vaø thöù caáp 

D. Toån hao do töø thoâng taûn ra moâi tröôøng beân ngoài 

Câu 54: Trong sơ đồ khai triển dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha rotor,  2p được định 

nghĩa là : 

A. Số cực từ. 

B. Số đôi cực từ.  

C. Số rãnh phân bố cho mỗi pha trên mỗi bước cực.  

D. Góc lệch điện giữa hai rãnh liên tiếp. 

C©u 55: Khi đặt điện áp 3 pha đối xứng vào dây quấn 3 pha ở stato của máy điện không đồng 

bộ trong máy sẽ sinh ra từ trường: 

A. Từ trường quay. 

B. Từ trường đập mạch. 

C. Từ trường quay thuận và quay ngược 

D. Từ trường quay và từ trường đập mạch. 

C©u 56: Khi đặt điện áp 1 pha vào dây quấn stato của máy điện không đồng bộ 1 pha trong 

máy sẽ sinh ra từ trường: 

A. Từ trường quay. 

B. Từ trường đập mạch. 

C. Từ trường quay thuận và quay ngược. 

D. Từ trường quay và từ trường đập mạch. 

Câu 57: Động cơ không đồng bộ một pha có hai dây quấn pha chính và pha phụ lệch pha 

nhau về không gian một góc ………. điện. 

A. 60 độ  

B. 30 độ  

C. 90 độ 

D. 120 độ 

C©u 58: Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn: 

A. Đưa điện trở phụ nối tiếp vào mạch rôto. 

B. Đưa điện trở phụ nối tiếp vào mạch Stato. 

C. Đưa điện kháng nối tiếp vào mạch rôto. 

D. Đưa điện kháng nối tiếp vào mạch stato. 

C©u 59: Khi hãm động cơ không đồng bộ 3 pha ta đảo thứ tự pha đặt vào dây quấn stato. Lúc 

này từ trường quay theo chiều ngược lại còn rôto theo quán tính vẫn quay theo chiều cũ, rôto 

bị hãm nhanh chóng. Đây là: 

A. Hãm động năng. 
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B. Hãm tái sinh. 

C. Hãm chuyển sang chế độ máy phát. 

D. Hãm ngược. 

C©u 60: Khi hãm động cơ không đồng bộ 3 pha dòng 1 chiều được đặt vào dây quấn stato. 

Rôto theo quán tính vẫn quay trong từ trường 1 chiều này. Dòng cảm ứng trong dây quấn rôto 

tác dụng với từ trường trên tạo ra mômen hãm. Đây là:  

A. Hãm động năng. 

B. Hãm tái sinh. 

C. Hãm chuyển sang chế độ máy phát. 

D. Hãm ngược. 

C©u 61: Trong máy điện không đồng bộ 3 pha có các loại dây quấn: 

A. Dây quấn stato và dây quấn rôto 

B. Dây quấn stato, dây quấn rôto và dây quấn mở máy. 

C. Dây quấn stato,  dây quấn rôto và dây quấn cản. 

D. Dây quấn stato, dây quấn rôto và dây quấn bù. 

Câu 62: Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc sử dụng nguồn điện f=50 Hz, 

trên nhãn động cơ có ghi:2p = 2, thì tốc độ từ trường quay của động cơ là: 

A. 3000 vòng/phút.  

B. 1500 vòng/phút.  

C. 2850 vòng/phút.  

D. 750 vòng/phút. 

Câu 63: Công suất định mức (Pđm) của động cơ điện được định nghĩa là: 

A. Công suất ghi trên nhãn động cơ. 

B. Công suất điện đưa vào động cơ.  

C. Công suất đưa ra đầu trục động cơ. 

D. Công suất ghi trên nhãn động cơ và công suất đưa ra đầu trục động cơ. 

Câu 64: Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc sử dụng nguồn điện f=50 Hz, 

trên nhãn động cơ có ghi:2p = 6, thì tốc độ từ trường quay của động cơ là: 

A. 3000 vòng/phút.  

B. 1000 vòng/phút.  

C. 1500 vòng/phút.  

D. 750 vòng/phút. 

Câu 65: Công suất định mức (Pđm) của động cơ điện được định nghĩa là: 

A. Công suất ghi trên nhãn động cơ. 

B. Công suất điện đưa vào động cơ.  

C. Công suất đưa ra đầu trục động cơ. 

D. Công suất ghi trên nhãn động cơ và công suất đưa ra đầu trục động cơ. 

Câu 66: Phương pháp mở máy nào sau đây không được áp dụng động cơ không đồng bộ 3 

pha rotor lồng sóc: 

A. Mở máy bằng cách đưa điện kháng mắc nối tiếp vào mạch stator. 

B. Mở máy bằng cách thêm điện trở phụ vào dây quấn rotor. 

C. Mở máy bằng cách đổi nối Y/Δ. 

D. Mở máy trực tiếp. 

C©u 67: Các yêu cầu chính khi mở máy của động cơ không đồng bộ:  

A. Mômen mở máy và dòng mở máy càng nhỏ càng tốt. ít tổn hao công suất 

B. Mômen mở máy và dòng mở máy càng lớn càng tốt. ít tổn hao công suất 

C. Mômen mở máy lớn để thích ứng với đặc tính cơ của tải. ít tổn hao công suất. Phương 

pháp mở máy và thiết bị mở máy đơn giản, rẻ tiền dễ thao tác 

D. Mômen mở máy lớn và dòng mở máy càng nhỏ càng tốt. ít tổn hao công suất.  
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Câu 68: Điều kiện để hòa 2 máy phát điện đồng bộ 3 pha làm việc song song là: cùng điện áp, 

cùng thứ tự pha, trùng pha và ………. 

A. Cùng tần số.  

B. Cùng dòng  điện.  

C. Cùng trở kháng.  

D. Cùng pha. 

C©u 69: Trong máy điện đồng bộ phản ứng phần ứng chỉ là ngang trục khi  

A. Tải của phần ứng là thuần trở 

B. Tải của phần ứng là thuần cảm 

C. Tải của phần ứng là thuần dung 

D. Tải của phần ứng mang tính R-L 

C©u 70: Trong máy điện đồng bộ phản ứng phần ứng chỉ là dọc trục trợ từ khi  

A. Tải của phần ứng là thuần trở 

B.  Tải của phần ứng là thuần cảm 

C. Tải của phần ứng là thuần dung 

D. Tải của phần ứng mang tính R-C 

C©u 71: Động cơ đồng bộ có thể đảo chiều quay bằng phương pháp : 

A. Đảo 2 trong 3 pha điện áp đặt vào dây quấn phần ứng động cơ 

B. Đảo chiều dòng kích từ của động cơ 

C. Dùng động cơ sơ cấp kéo rô to động cơ quay theo chiều ngược lại khi khởi động. 

D. Hoán vị lần lượt điện áp đặt vào các dây quấn pha của động cơ 

Câu 72: Động cơ điện đồng bộ chỉ dùng để phát ra công suất phản kháng cho lưới điện gọi là: 

A. Động cơ vạn năng 

B. Máy bù đồng bộ. 

C. Máy hoà đồng bộ 

D. Động cơ bước. 

Câu 73: Phản ứng phần ứng tác dụng lên từ trường chính của máy điện đồng bộ khi tải thuần 

trở sẽ là: 

A. Tác dụng ngang trục 

B. Tác dụng dọc trục khử từ 

C. Tác dụng dọc trục trợ từ 

D. Tác dụng ngang khử từ 

Câu 74: Phản ứng phần ứng tác dụng lên từ trường chính của máy điện đồng bộ khi tải thuần 

cảm sẽ là: 

A. Tác dụng ngang trục 

B. Tác dụng dọc trục khử từ 

C. Tác dụng dọc trục trợ từ 

D. Tác dụng ngang khử từ 

C©u 75: Phần ứng máy điện một chiều có thể làm bằng  vật liệu : 

A. Thép đúc 

B. Thép lá thường ghép lại. 

C. Thép lá kĩ thuật điện ghép lại 

D. Thép đúc, thép lá thường ghép lại, hoặc thép lá kĩ thuật điện ghép lại  

C©u 76: Stato của máy điện một chiều gồm các bộ phận chính sau:  

A. Vỏ, nắp máy, gông từ, cực từ, cơ cấu chổi than. 

B. Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy và cơ cấu chổi than  

C. Vỏ, nắp máy, gông từ, cực từ chính, cực từ phụ 

D. Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy. 
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C©u 77: Biểu thức sức điện động cảm ứng trong dây quấn máy điện một chiều là :(Trong đó 

E(V), (Wb), n(vg/ph), v(m/s)) 

A. n
a

PN
E ..

60
  

B. n
PN

E ..
60

  

C. v
a

PN
E ..

60
  

D. n
a

PN
E ..

..2



  

Câu 78: Cấu tạo của máy điện một chiều gồm những bộ phận cơ bản: 

A. Phần cảm, Phần kích từ, Vành đổi chiều.  

B. Phần cảm, Phần ứng, Phần kích từ. 

C. Phần cảm, Phần ứng, Vành đổi chiều.  

D. Phần cảm, Phần ứng. 

Câu 79: Nguyên nhân sinh ra tia lửa điện ở máy máy phát điện một chiều là: 

A. Do nguyên nhân cơ khí.  

B. Do nguyên nhân điện từ. 

C. Do nguyên nhân quán tính.  

D. Do nguyên nhân điện từ và cơ khí. 

Câu 80: Phương trình điện áp của máy phát điện một chiều : 

A. U = Eư + IưRư  

B. Eư = U / IưRư  

C. U = Eư / IưRư  

D. U = Eư - IưRư  

 

CUNG CẤP ĐIỆN P1 
 

 

Câu 81: ÔÛ Vieät nam hieän nay coù maáy loaïi hoä tieâu thuï ñieän? 

A. 1 

B. 2 
C. 3 

D. 4 

Câu 82: Haõy choïn caâu ñuùng :Quaù trình bieán ñoåi naêng löôïng trong nhaø maùy nhieät ñieän xaûy 

ra nhö sau:  

A. Cô naêng ->Nhieät naêng ->Ñieän naêng 

B. Nhieät naêng ->Cô naêng ->Ñieän naêng 

C. Hoùa naêng ->Nhieät naêng ->Ñieän naêng 

D. Cô naêng ->Ñieän naêng ->Nhieät naêng 

Câu 83: Haõy choïn caâu ñuùng :Quaù trình bieán ñoåi naêng löôïng xaõy ra trong nhaø maùy thuûy 

ñieän nhö sau: 
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A. Thuûy naêng -> hoùa naêng -> ñieän naêng 

B. Thuûy naêng -> cô naêng -> ñieän naêng  

C. Cô naêng -> thuûy naêng -> ñieän naêng 

D. Hoùa naêng -> thuûy naêng -> ñieän naêng 

Câu 84: Vieäc xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn nhaèm muïc ñích? 

A. Xaùc ñònh caùc phaàn töû cuûa maïng ñieän (choïn daây,CB,MBA…) 

B. Choïn sô ñoà an toaøn 

C. Ñònh vò caùc tuû ñieän 

D. Choáng seùt 

Câu 85: Coâng suaát ñònh möùc (Pñm )cuûa moät ñoäng cô ñieän laø? 

A. Coâng suaát cô  

B. Coâng suaát ñieän 

C. Hieäu cuûa coâng suaát ñieän vaø coâng suaát cô 

D. Toång cuûa coâng suaát ñieän vaø coâng suaát cô 

Câu 86: Heä soá Kmm ñöôïc goïi laø? 

A. Heä soá söû duïng 

B. Heä soá nhu caàu  

C. Heä soá môû maùy  

D. Heä soá taûi 

Câu 87: Ñònh nghóa thoâng soá naøo sau ñaây laø sai? 

A. Ksd : Heä soá söû duïng  

B. Kpt: Heä soá phuï taûi 

C. Ptt : phuï taûi ñònh möùc 

D. Kmax :Heä soá coâng suaát taùc duïng cöïc daïi 

Câu 88: Ñònh nghóa phuï taûi ñænh nhoïn naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Là phụ tải cực đại xuất hiện trong khoảng 1-2 giây 

B. Là bao gồm những thiết bị có công suất lớn nhất. 

C. Tổng số thiết bị có trong phân xưởng. 

D. Là phụ tải tính toán lớn nhất được tính từ các thiết bị 

Câu 89: Ñònh nghóa phuï taûi tính toaùn naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Là phụ tải cực tiểu  

B. Là phụ tải trung bình  

C. Là phụ tải giả thiết không đổi lâu dài, tương đương với phụ tải thực tế về mặt biến đổi 

nhiệt 

D. Là phụ tải cực đại 

Câu 90: Coâng thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Ksd =  

B. Ksd =  

C. Ksd =  

D. Ksd =  

Câu 91: Coâng thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Kñt =   

tb

dm

P

P

tb dmP P

tb dmP P

.tb dmP P

1

n

tt tti

i

P P
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B. Kñt =   

C. Kñt =   

D. Kñt =   

Câu 92: Ñònh nghóa soáá thieát bò hieäu quaû nhq naøo sau ñaây laø ñuùng?  

A. Laø soá thieát bò giaû thieát coù cuøng coâng suaát vaø cheá ñoä laøm vieäc  

B. Laø soá thieát bò giaû thieát khoâng cuøng coâng suaát vaø khoâng cuøng cheá ñoä laøm vieäc 

C. Laø soá thieát bò giaû thieát coù cuøng coâng suaát vaø khoâng cuøng cheá ñoä laøm vieäc 

D. Laø soá thieát bò giaû thieát khoâng cuøng  coâng suaát vaø khoâng cuøng cheá ñoä laøm vieäc 

Câu 93: Coâng thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Knc = Kmax- Ksd  

B. Knc = Kmax + Ksd 

C. Knc = Kmax. Ksd 

D. Knc = Kdt. Ksd 

Câu 94: Coâng thöùc phuï taûi tính toaùn naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Ptt =  

B. Ptt =   

C. Ptt =  

D. Ptt =  

Câu 95: Coâng thöùc phuï taûi tính toaùn naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A. Ptt = P0 + S 

B. Ptt = P0  - S 

C. Ptt = P0 . S 

D. Ptt = P0 . S
2
 

Câu 96: Để đảo bảo về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế khi thiết kế hệ thống cung cấp điện, ta 

dựa vào: 

A. Công suất tính toán của phụ tải. 

B. Nhu cầu cung cấp điện của phụ tải 

C. Đồ thị phụ tải tháng. 

D. Đồ thị phụ tải năm. 

Câu 97: Hệ số sử dụng ksd được định nghĩa như sau: 

A. Là tỉ số giữa phụ tải tác dụng trung bình với công suất định mức thiết bị. 

B. Là tỉ số giữa thời gian thiết bi sử dụng điện và thời gian ta xét. 

C. Là tỉ số giữa phụ tải trung bình và phụ tải định mức 

D. Là tỉ số giữa phụ tải trung bình và phụ cực đại. 

Câu 98: Hệ số phụ tải kpt được định nghĩa như sau: 

A. Là tỉ số giữa công suất thực tế với công suất định mức. 
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B. Là tỉ số giữa thời gian thiết bi sử dụng điện và thờI gian ta xét. 

C. Là tỉ số giữa phụ tải trung bình và phụ tải định mức. 

D. Là tỉ số giữa phụ tải trung bình và phụ cực đại 

Câu 99: Hệ số nhu cầu knc được định nghĩa như sau: 

A. Là tỉ số giữa công suất tính toán với công suất đặt, của nhóm hộ tiêu thụ. 

B. Là tỉ số giữa thờI gian thiết bi sử dụng điện và thời gian ta xét. 

C. Là tỉ số giữa phụ tảI trung bình và phụ tải định mức. 

D. Là tỉ số giữa phụ tảI trung bình và phụ cực đại. 

Câu 100: Hệ số đồng thời kdt được định nghĩa như sau: 

A. Là tỉ số giữa công suất tính toán với công suất đặt, của nhóm hộ tiêu thụ. 

B. Là tỉ số giữa công suất tác dụng tính toán cực đại tại nút khảo sát vớI tổng các công suất 

tác dụng tính toán cực đại của các nhóm hộ tiêu thụ. 

C. Là tỉ số giữa phụ tải trung bình tại nút khảo sát và phụ tải định mức của các nhóm hộ tiêu 

thụ. 

D. Là tỉ số giữa phụ tải trung bình tại nút khảo sát và phụ cực đại của các nhóm hộ tiêu thụ. 

Câu 101: Trong lĩnh vực tính toán tổn thất điện năng, đại lượng  là: 

A. Thời gian vận hành máy trong một năm 

B. Thời gian sử dụng điện dài nhất 

C. Thời gian tổn thất công suất lớn nhất 

D. Thời gian sử dụng công suất lớn nhất 

Câu 102: Döï baùo phuï taûi ñieän taàm ngaén ñöôïc döï baùo trong khoaûng thôøi gian töø :  

A. 6 thaùng- 1naêm 

B. 1 naêm – 2 naêm 

C. 2 naêm – 3 naêm 

D. 3 naêm – 4 naêm 

Câu 103: Döï baùo phuï taûi ñieän taàm xa hay daøi haïn ñöôïc döï baùo trong khoaûng thôøi gian töø:  

A. 10 naêm – 15 naêm hoaëc xa hôn 

B. 15 naêm – 20 naêm hoaëc xa hôn 

C. 20 naêm – 25 naêm hoaëc xa hôn 

D. 25 naêm – 30 naêm hoaëc xa hôn 

Câu 104: Trạm phân phối là trạm: 

A. Chỉ có các thiết bị đóng cắt và bảo vệ, mà không có nhiệm vụ biến đổi điện áp. 

B. Chỉ có máy biến áp. 

C. Biến đổi điện áp từ cấp này sang cấp khác. 

D. Vừa có chức năng biến đổi điện áp và phân nhánh. 

Câu 105: Trên nhãn máy biến áp ghi 15/0.4kV thể hiện: 

A. Điện áp phía sơ cấp U = 0.4Kv. 

B. Điện áp phía thứ cấp U = 0.4Kv  

C. Điện áp phía thứ cấp U = 15Kv 

D. Điện áp phía sô cấp U = 15,4Kv 

Câu 106: Tại sao phải nâng điện áp lên cao để truyền tải đi xa? 

A. Để giảm tổn thất điện năng trên đường dây truyền tải 

B. Để taêng coâng suaát cho nhaø maùy ñieän 

C. Để giảm ñieän trôû treân ñöôøng daây truyeàn taûi  
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D. Để taêng ñoä töø caûm treân ñöôøng daây truyeàn taûi.  

Câu 107: Neáu choïn 1 maùy bieán aùp laép ñaët cho xí nghieäp thì maùy bieán aùp ñoù phaûi thoûa ñieàu 

kieän? 

A. SMBA > Sttpx  

B. SMBA < Sttpx 

C. SMBA = Sttpx 

D. SMBA  Sttpx  

Câu 108: Neáu choïn 2 maùy bieán aùp laép ñaët cho xí nghieäp thì maùy bieán aùp ñoù phaûi thoûa ñieàu 

kieän? 

A.  

B.  

C.

 

 

D.  

Câu 109: Coâng thöùc toån thaát coâng suaát naøo sau ñaây laø coâng thöùc ñuùng? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Câu 110: Mục đích của việc nâng cao hệ số  là: 

A. Giảm điện áp trên đường dây. 

B. Tăng tổn thất trên đường dây 

C. Tăng ñieän trôû  trên đường dây 

D. Giảm tổn thất trên đường dây 

Câu 111: Trong lĩnh vực tính toán tổn thất điện năng, đại lượng TMax là: 

A. Thời gian tổn thất công suất lớn nhất 

B. Thời gian sử dụng điện dài nhất 

C. Thời gian vận hành máy trong một năm 

D. Thời gian sử dụng công suất lớn nhất 

Câu 112: Coâng thöùc tính toån thaát coâng treân ñöôøng daây naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A.  
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B.  

C.  

D.  

Câu 113: Coâng thöùc tính toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng  daây naøo sau ñaây laø ñuùng? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Câu 114: Trong các đại lượng tổn thất trên đường dây khi truyền tải điện năng, thành phần 

Q là thành phần:  

A. Tổn thất điện áp 

B. Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây 

C. Tổn thất công suất phản kháng 

D. Tổng thất công suất biểu kiến 

Câu 115: Tại sao phải tính toán ngắn mạch? 

A. Ñeå tính toån thaát ñieän aùp  

B. Ñeå tính maùy bieán aùp  

C. Ñeå choïn caùc thieát bò baûo veä  

D. Ñeå tính toån thaát ñieän naêng  

 

 

CUNG CẤP ĐIỆN P2 

 
 

Câu 116: Quang thông là: 

A. Là lượng ánh sáng phát ra mà mắt người có thể cảm nhận được 

B. Công suất phát sáng  

C. Mật độ phân bố cường độ sáng trên bề mặt theo phương cho trước 

D. Mật độ phân bố cường độ sáng theo một phương nhất định 

Câu 117: Cường độ sáng là:  

A. Mật độ phân bố quang thông phân bố trong không gian 

B. Công suất phát sáng, được đánh giá bằng cảm giác dưới mắt thường của người 

C. Mật độ quang thông trên bề mặt chiếu sáng 

D. Là lượng ánh sáng phát ra mà mắt người có thể cảm nhận được 
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Câu 118:  Coâng thöùc ñoä roïi naøo sau ñaây laø ñuùng: 

A. E = F/S 

B. E = F+S 

C. E = F - S 

D. E = F.S 

Câu 119:  Kí hiệu U trong tính toán chiếu sáng là: 

A. Hệ số lợi dụng quang thông 

B. Hệ số dự trữ của đèn 

C. Hệ số phản xạ 

D. Hệ số không gian 

Câu 120:  Kí hiệu δ trong tính toán chiếu sáng là: 

A. Hệ số dự trữ của đèn  

B. Hệ số lợi dụng quang thông 

C. Hệ số phản xạ 

D. Hệ số không gian 

Câu 121:  Kí hiệu ρ <rô>  trong tính toán chiếu sáng là: 

A. Hệ số phản xạ 

B. Hệ số lợi dụng quang thông 

C. Hệ số dự trữ của đèn  

D. Hệ số không gian 

Câu 122: Trong tính toán chống sét, kí hiệu h là: 

A. Chiều cao của kim thu sét 

B. Chiều cao của vật cần bảo vệ 

C. Bán kính bảo vệ 

D. Bề ngang hẹp nhất của phạm vi bảo vệ 

Câu 123: Trong tính toán chống sét, kí hiệu hx là: 

A. Chiều cao của vật cần bảo vệ 

B. Chiều cao của kim thu sét  

C. Bán kính bảo vệ 
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D. Hệ số hiệu chỉnh 

Câu 124:  Trong tính toán chống sét, kí hiệu rx là: 

A. Bán kính bảo vệ 

B. Chiều cao của kim thu sét  

C. Chiều cao của vật cần bảo vệ  

D. Bề ngang hẹp nhất của phạm vi bảo vệ 

Câu 125: Trong tính toán chống sét, kí hiệu bx là: 

A. Bề ngang hẹp nhất của phạm vi bảo vệ 

B. Chiều cao của kim thu sét  

C. Chiều cao của vật cần bảo vệ  

D. Hệ số hiệu chỉnh 

Câu 126:  Phạm vi bảo vệ của kim Franklin khi hx/h2/3 được tính theo biểu thức: 

A. rx = 1,5hp(1-hx/0,8h) 

B. rx = 0,75hp(1-hx/0,8h) 

C. rx = 1,5hp(1-hx/h) 

D. rx = 0,75hp(1-hx/h) 

Câu 127: Phạm vi bảo vệ của kim Franklin khi hx/h>2/3 được tính theo biểu thức: 

A. rx = 0,75hp(1-hx/h)     

B. rx = 0,75hp(1-hx/0,8h) 

C. rx = 1,5hp(1-hx/h) 

D. rx = 1,5hp(1-hx/0,8h) 

Câu 128: Trong sơ đồ trạm biến áp phụ tải, thiết bị kí hiệu LA là: 

A. Chống sét van 

B. Cầu chì tự rơi 

C. Máy biến áp 

D. Thiết bị đo lường 

Câu 129: Điện cực nối đất là gì? 
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A. Là dây hoặc thanh dẫn bằng kim loại để nối các bộ phận cần nối đất của thiết bị điện với 

điện cực nối đất 

B. Là dây kim loại nối thiết bị xuống đất 

C. Là các dây sắt được nối xuống đất 

D. Là dây hoặc thanh dẫn bằng kim loại để nối các vỏ của thiết bị điện lại với nhau 

Caâu 130: Công thức nào sau đây là công thức đúng? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Caâu 131: Công thức nào sau đây là công thức đúng? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Caâu 132: Ñeå baûo veä choáng seùt cho coâng trình, ngöôøi ta thöôøng duøng: 

A. Quaû caàu thu seùt, coät thu seùt, daây thu seùt 

B. Coät thu seùt, daây thu seùt 

C. Quaû caàu thu seùt, cột thu sét 

D. Quaû caàu thu seùt, daây thu seùt 

Câu 133: Trong hệ thống điện, theo chức năng thì nối đất chia thành: 

A. Nối đất làm việc, nối đất an toàn, nối đất chống sét 

B. Nối đất làm việc, nối đất chống sét 

C. Nối đất làm việc, nối đất an toàn 

D. Nối đất an toàn, nối đất chống sét 

Câu 134: Để bảo vệ sét đánh trực tiếp, người ta sử dụng thiết bị gì? 

A. Kim thu lôi, dây thu lôi 
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B. Thu lôi van, thu lôi ống 

C. Kim thu lôi, thu lôi van 

D. Dây thu lôi, thu lôi ống  

Caâu 135: Söï phoùng ñieän cuûa seùt chia laøm maáy giai ñoaïn: 

A. Ba giai ñoaïn 

B. Hai giai ñoaïn 

C. Moät giai ñoaïn 

D. Boán  giai ñoaïn 

Câu 136:  Để bảo vệ chống sét đường dây tải điện và chống sét lan truyền, người ta sử dụng 

các thiết bị: 

A. Khe hở phóng điện, chống sét ống, chống sét van 

B. Kim thu sét, chống sét ống, chống sét van 

C. Kim thu sét, dây thu sét, chống sét van 

D. Khe hở phóng điện, dây thu sét, chống sét van 

Câu 137:  Nguồn điện dự phòng quyết định đến: 

A. Độ tin cậy cung cấp điện 

B. An toàn cho người và thiết bị 

C. Công suất tiêu thụ điện 

D. Chất lượng điện năng 

Caâu 138:  Coâng thöùc giaûm toån that coâng suaát maïng ñieän trong buø coâng suaát phaûn khaùng 

naøo sau ñaây laø ñuùng ? 

A.  

B.  

C.  

D.      

Caâu 139:  Coâng thöùc giaûm toån that ñieän aùp maïng ñieän trong buø coâng suaát phaûn khaùng naøo 

sau ñaây laø ñuùng ? 
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A.  

B.  

C.  

D.  

Caâu 140:  Coâng thöùc naøo sau ñaây xaùc ñònh dung löôïng can buø coâng suaát phaûn khaùng ? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Caâu 141:  Coâng thöùc naøo sau ñaây cho bieát löôïng toån that coâng suaát taùc duïng do coâng suaát 

phaûn khaùng gay ra tröôùc khi buø ? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Caâu 142:  Coâng thöùc naøo sau ñaây cho bieát löôïng toån that coâng suaát taùc duïng do coâng suaát 

phaûn khaùng gay ra sau khi buø coâng suaát phaûn khaùng? 

A.  

B.  

C.  

D.  

Caâu 143:  Löïa choïn caâu ñuùng? 

A. Buø nhoùm laø noái caùc thieát bò buø vaøo tuû phaân phoái nhoùm hoaëc ñöôøng daây chính trong 

phaân xöôûng cuûa xí nghieäp 

B. Buø nhoùm laø noái thieát bò buø  tröïc tieáp vôùi thieát bò caàn buø  

C. Buø nhoùm laø  noái thieát bò buø vaøo thanh caùi cao aùp hoaëc haï aùp cuûa traïm bieán aùp phaân 

xöôûng . 

D. Buø nhoùm laø keát hôïp caùc hình thöùc buø laäi vôùi nhau 

PR QX
U

U


 

PR QX
U

U


 

2

PR QX
U

U


 

2

PR QX
U

U


 

1 2( )bu ttQ P tg tg  

1 2( )bu ttQ P tg tg  

2 2

1 2( )bu ttQ P tg tg  

2 2

1 2( )bu ttQ P tg tg  

2

2

Q
P R

U
 

2

2

Q
P X

U
 

2
2

2

Q
P R

U
 

2
2

2

Q
P X

U
 

 
R

U

QQ
P bu

2

2

2




 
2

2 2

buQ Q
P R

U


 

 
2

2 2

buQ Q
P X

U


 

 
2

2 2

buQ Q
P X

U


 



TRANG 22 

 

Câu 144:  Công thức tính hệ số công suất? 

A. Cosφ = P/S 

B. Cosφ = P/Q 

C. Cosφ = S/P 

D. Cosφ = Q/S 

Câu 145:  Nâng cao hệ số công suất là việc đưa vào lưới điện một lượng: 

A. Công suất phản kháng  

B. Công suất tác dụng 

C. Công suất phản kháng và công suất tác dụng 

D. Công suất toàn phần 

Câu 146:  Tại sao phải nâng điện áp lên cao để truyền tải đi xa ? 

A. Để giảm tổn thất điện áp, công suất, điện năng trên đường dây truyền tải 

B. Để giảm tổn thất điện áp 

C. Để giảm tổn thất điện áp, điện năng trên đường dây truyền tải 

D. Để giảm tổn thất công suất, điện năng trên đường dây truyền tải 

Câu 147: Thiết bị nào cung cấp công suất phản kháng? 

A. Tụ bù, máy bù đồng bộ 

B. Tụ bù 

C. Tụ bù, động cơ không đồng bộ 

D. Tụ bù, cuộn kháng 

Câu 148: Các hình thức bù công suất phản kháng: 

A. Bù nhóm, bù tập trung, bù riêng lẻ 

B. Bù riêng lẻ, bù tập trung 

C. Bù nhóm, bù tập trung  

D. Bù nhóm, bù riêng lẻ 

Caâu 149: Cho moät nhoùm maùy coù Ptt = 95KW, Cos θ = 0,8 ñeå naâng cos θ  = 0,9 thì Qbuø laø: 

A. 25,65Kvar 



TRANG 23 

 

B. 26,65Kvar 

C. 27,65Kvar 

D. 28,65Kvar 

Câu 150: Khi truyền tải điện đi xa, sẽ có tổn thất: 

A. Tổn thất điện áp, tổn thất điện điện năng, tổn thất công suất 

B. Tổn thất điện áp, tổn thất điện năng 

C. Tổn thất công suất, tổn thất điện áp 

D. Tổn thất điện áp, tổn thất điện điện năng 

 

HẾT 


